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令和４年１月分から様式が変わります
NEW!
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残留塩素測定

少なくとも使用前・使用中・終了後に測定

直近（＝月末）に実施した配管洗浄の
前日分の残留塩素測定記録を添付
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ろ過器・配管消毒

ろ過器・配管消毒の実施日、
配管消毒の方法を記載

3



レジオネラ検査

ろ過器の循環系統ごとに年１回以上実施

検査実施月は、結果が出てから報告
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貯湯槽（貯留する湯の対象を拡大）
NEW!

貯湯槽内の管理方法、
清掃・消毒の実施日等を記載
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調節槽 NEW!

調節槽の消毒実施日・消毒方法、
清掃の実施日等を記載
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判定
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備考欄

・チェックに不適合がある
・その他対応の必要な事柄があった場合

実施した具体的な内容や改善状況等を記入

※不適合のまま未記入で提出しない
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