
令和３年度 公衆浴場における衛生管理講習会

施設のレジオネラ対策
⑥プール維持管理状況報告

東京都多摩府中保健所

生活環境安全課

環境衛生担当



水質検査結果

1

内容を確認し、不適箇所があった場合は
保健所へ連絡し、措置を講じる
⇒再検査を行い、改善を確認する

行った措置は備考欄に記入

検査結果を添付



残留塩素測定記録
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・毎時測定を行っているか

・使用中0.4 mg/L以上に保たれているか
⇒対応した場合は、再測定し、測定値を記入する

水質検査を行った日の残留塩素濃度測定結果
（プール日誌）を添付



その他の検査結果
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・レジオネラ属菌検査結果
※レジオネラ属菌が検出された際は、速やかに保健所へ連絡する

・二酸化炭素測定結果（屋内施設、２ヶ月に１回）

検査実施月は検査結果を添付



備考欄

4

・チェックに不適合がある
・その他対応の必要な事柄があった場合

実施した具体的な内容や改善状況等を記入

※不適合のまま未記入で提出しない


